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Betreff: 
Gegenstand: 

 

� Erstellung eines Protokolls über den ordnungsgemä-
ßen Ablauf eines Motortests an zwei identen Not-
stromaggregaten mit und ohne eines BOR Power Pro-
duktes als Motorenschutz. 
 
 
 

Auftrag durch: Firma Gecos GmbH, Borpower Vertrieb Europa 
Am Hafen 6/1/24 
2100 Korneuburg 
 

Information: 
Unterlagen: 

BOR Power Prospekt 

 

Besichtigungsort 

 

Befundaufnahme-    
datum:      

Rusterstraße 120, 7000 Eisenstadt 

 

 

24.03.2018  
 

 

 
Zweck des               
Gutachtens: 

Dieses Gutachten ist nur dazu bestimmt, als Beweismittel zu    
dienen. Jede andere unmittelbare oder mittelbare Verwendung 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

  

 
 
 
 
Gecos GmbH 
Borpower Vertrieb Europa 
Am Hafen 6/1/24 
A 2100 Korneuburg 
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Gemäß § 86 GOG in der Fassung BGBI I 2007/111 verweise ich betreffend meiner Ausbildung und Quali-

fikation auf meine aufrechte Zertifizierung (§ 1 SDG) am LG Eisenstadt hin. 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich weder mit einer Partei noch mit einem Beteiligten verwandtschaftliche, 

oder engere geschäftliche Beziehungen habe und war auch bereits früher mit dieser Angelegenheit nicht 

in irgendeiner Weise befasst. 

 

ERGÄNZENDE ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

Der Befundtermin wie auch der Ort der Befundaufnahme wurde telefonisch bekannt gegeben. Die Ter-

minbestätigung erfolgte ebenfalls telefonisch. 

 

 

 

Beim Befund 
waren 

anwesend:

BOR Power

Hosam 
Ghadamsi Rudolf Cucka

KFZ Werkstätte

Reinhold 
Weingärtner
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Art: Notstromaggregat                                                          

Motorbauart: 1 Zylinder 4 Takt Motor Luftgekühlt 

Hubraum in cm³:  212 

Leistung in  kW max:  4 

Motordrehzahl min^-1:  3000 

Kraftstoff: Benzin 

Laufzeit bei 2/3 Last:  12,5h 

Motorbefestigung : 4 Vibrationsgedämpfte Motoraufhängungen 

Schallleistungspegel LWA: 96 dB (A) 

Tankinhalt Liter: 15 

 

 

Generatortyp: Synchron 

Frequenz in Hz: 50 

Dauerleistung (S1) bei 230 V: 2100 Watt 

Max. Leistung | Zeit (230 V): 2400W / 2min 

Leistung (S2 | S2-Zeit) bei 230 V: 2300W / 5min 

Nennstrom bei 230V: 9,1 A 

230V Steckdosen:  2 Stück 

 

  

 
 
 
 
MOTORDATEN 
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BEFUND 

 

Nach telefonischer Rücksprache mit der Firma Reinhold Weingärtner, Werkstätte wo 

der Testversuch ablaufen wird, wurde der Termin für den 24.03.2018 vereinbart.  

 

Produktbeschreibung Notstromaggregat: 
 
Der Einhell Stromerzeuger TC-PG 2500 stellt mit dem 4-Takt-Antriebsmotor mit 4 kW 
eine Dauerleistung von 2.100 Watt und kurzfristig sogar 2.400 Watt zur Verfügung.  
Ausgerüstet ist der Stromerzeuger mit zwei 230 Volt-Steckdosen für eine einfache 
Stromentnahme. Bei Zweidrittel-Last läuft der Stromerzeuger konstant bis zu über zwölf 
Stunden.  
Ein Stromerzeuger sorgt dafür, dass der Anwender auch weit ab vom Stromnetz nicht 
auf technischen Komfort verzichten muss. In Wald- und Hobbyhütten sowie abgelege-
nen Ferienhäusern und Fischerhütten in der freien Natur leistet der Stromerzeuger so-
mit hervorragende Dienste. Auch im Garten und bei großflächigen Grundstücken kann 
der Stromerzeuger genutzt werden, um Gartenwerkzeuge zu betreiben oder einen kon-
stanten Technikbetrieb bis in den letzten Winkel zu gewährleisten.  
Der Einhell Stromerzeuger TC-PG 2500 verfügt über einen großen 15 Liter-Benzintank 
mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb.  
Das Voltmeter zeigt die aktuelle Stromspannung. Ein Überlastschalter und eine Ölman-
gelsicherung bewahren den Stromerzeuger zuverlässig vor Überlastung und Motor-
schäden. Die AVR-Funktion sorgt für eine stabile Ausgangsleistung. Gestartet wird der 
Stromerzeuger mit einem einfach zu betätigenden Seilzug. 
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Quelle: Einhell 
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Produktbeschreibung Abgastester: 
 
Bei den verwendeten Abgastestern wurden zwei Geräte der Marke Bosch verwendet. 
 
 
 
Tester 1: 
Bosch BEA 750 
 

Die BEA 750 wurde speziell auf die Anforderungen in der Werkstatt hin optimiert. 
Das geschlossene System stellt mit seinen hochwertigen Komponenten – wie der 
SSD-Festplatte oder dem hochauflösenden Touchscreen – den aktuellen Stand der 
Technik dar. Es besticht vor allem durch sein modernes, zeitloses Design und seine 
praktischen Details – wie die Ablageschale für das OBD-Modul KTS 515 oder einen 
Schlitz für Fahrzeugschein und Klemmbrett. 
 
 Das einfache und besonders ergonomisch zu bedienende Abgas-Messsystem bietet  

     sämtliche Bausteine für eine schnelle Überprüfung von Benzin-, Gas- und  
     Dieselfahrzeugen.  
    

 
Die Vorteile auf einen Blick: 
 
- Modernes und ergonomisches Design 
- 10“ Touchscreen Monitor 
- Leitfaden 5 fähig 
- Online-Updates (ab 2016) 
- Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis 
- Geschlossenes System auf Windows Basis 
- Einfaches Handling 
- Plug-and-play 

 
 
 
 
Quelle: Bosch 
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Tester 2: 
Bosch BEA 950 
 
 

 Premium-AU Station für Werkstätten mit höchstem Anspruch  
 Platzsparend – alle Messkomponenten im Gerätewagen  
 Werkstatttauglich – Schutz gegen Beschädigungen durch robuste Bauweise  
 Benutzerfreundlich – durch kabellose Funkverbindung zwischen PC, BEA 070, BEA 

030 und KTS 5XX  
 Flexibel – durch optionalen Akkubetrieb beim BEA 070  
 Effizient – Sensoren bleiben gesteckt  
 Schnell betriebsbereit – durch kurze Rüstzeiten und kurze Warm-up Zeit  
 Erweiterbar zum Komplettsystem mit Steuergeräte-Diagnose, Fehlersuchanleitung 

ESI[tronic] und Fahrzeugsystemanalyse FSA 
 Premium Gerätewagen inkl. PC, Monitor, Tastatur, A4-Farbdrucker  
 BEA 055, 4/5-Gas-Messmodul (CO, CO², HC, O², Option NO)  
 BEA 070, Rauchgastrübungs-Messmodul, Bluetooth, Option: Akku und Ladestation  
 KTS 540, Bluetooth (optional bei BEA 950 S2)  
 BEA 030, Drehzahl-Messmodul, Bluetooth (B+/B-, TN/TD, Kl1/15, Temperatur)  
 BEA PC Software  
 Fahrzeug-AU-Solldatenbank 

 

 

 

 

Quelle: Bosch 
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Ablaufprotokoll des durchgeführten Tests: 

� 10:18 Uhr: Auspacken der beiden original verschlossenen Notstromaggregate 

und Kennzeichnung dieser mit zwei verschiedenfarbigen Pfeilen (gelb/grün) 

zwecks Unterscheidung 
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� 10:25 Uhr: Befüllen der beiden Motoren ( Gerät 1 und Gerät 2) mit dem Motoröl 

(Motorex 5W/30)  und je  5 Liter Benzin (95 Oktan).  

� Dem Aggregat mit der grünen Pfeilmarkierung (Gerät 1) wurde zusätzlich ein Mo-

torschutz Borpower Nanogreen zum Motoröl beigemischt und dem Treibstoff 

wurde noch ein Benzinsystemreiniger Borpower Nanofuel beigegeben. 
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� 10:52 Uhr: Beide Motoren werden an die Testgeräte angeschlossen. 
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� 10:53 Uhr: Start der beiden Motoren und Anschließen von je einem Halogen-

scheinwerfer pro Gerät mit einer Leistung von 400 Watt. 

Nun werden im Abstand von ca. 20 Minuten Abgasmessungen an beiden Gerä-

ten durchgeführt. 
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� 11:11 Uhr: Abgasmessung 

Gerät 1 mit BOR Zusätzen:  

Öltemperatur: 84 Grad Celsius 

HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) 182 ppm 

CO (Kohlenmonoxid) 6,723 Vol % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

BOR Power, P23/18-C 

Gutachten Nr.: P23/18-C 

 

Blatt Nr.: 16 von 33 

Eisenstadt, am 16.04.2018 

Gartengasse 18, A-7011 Siegendorf, Tel. 02682/695-5171 

Fax. 02682/695-5172, Mobil 0676/7846332 

sv-buero@csmarits.at 

www.csmarits.at 

Csmarits 
Hermann 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

für das KFZ Wesen 

 

Gerät 2 ohne BOR Zusätze:  

Öltemperatur: 86 Grad Celsius 

HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) 198 ppm 

CO (Kohlenmonoxid) 7,230 Vol % 
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� 11:51 Uhr weitere Abgasmessung: 

Gerät 1 mit BOR Zusätzen:  

Öltemperatur: 88 Grad Celsius 

HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) 137 ppm 

 CO (Kohlenmonoxid) 5,495 Vol % 
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Gerät 2 ohne BOR Zusätze:  

Öltemperatur: 92 Grad Celsius 

HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) 176 ppm 

CO (Kohlenmonoxid) 7,048 Vol % 
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� 12:39 Uhr: Ablassen des Motoröls bei beiden Aggregaten. 
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� 12:45 Uhr: Neuerlich Start der beiden Aggregate ohne Motoröl. 
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� 12:53 Uhr: Ausfall des Geräts 2, nach ca. 50 Sekunden Ausfall des Geräts 1. 
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� 12:55 Uhr: Neuerlicher Start beider Geräte ohne Motoröl. 
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� 12:55 Uhr: Nach einigen Sekunden Ausfall des Geräts 2, nach einer Minute 

ebenfalls Ausfall des Geräts 1. 
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� 12:58 Uhr: Versuch eines neuerlichen Startes. Das Gerät 2 lässt sich per Hand 

nicht mehr Starten, Motor steckt. Gerät 1 lässt sich jedoch wieder starten. 
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� 13:01 Uhr: Neuerliches Befüllen des Geräts 1 mit dem vorher abgelassenen  

Motoröls inkl. BOR Zusatzes. 
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� 13:02 Uhr: Erfolgreicher problemloser Start des Gerätes 1. 
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� 13:10 Uhr: Gerät 1 läuft ohne Probleme. 
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� 13:11 Uhr: letzte Abgasmessung am Gerät 1 

Öltemperatur: 86 Grad Celsius 

HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) 161 ppm 

 CO (Kohlenmonoxid) 5,560 Vol % 
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� 13:12 Uhr: Am Gerät 1 wurde nun ein weiterer Halogenscheinwerfer mit 400 

Watt angeschlossen. Der Motor lief ohne Probleme bis zum Versuchsabbruch 

um 13:30 Uhr. 
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GUTACHTEN 

 

Bei der Verbrennung von Kraftstoff entstehen Schadstoffe und Klimagifte. Abhängig 

vom Motortyp und von der Kraftstoffart ist dieser Schadstoffcocktail unterschiedlich zu-

sammengesetzt. Die bekanntesten sind Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), 

Stickoxide (NOx) sowie die unverbrannten Kohlenwasserstoffe (HC). 

Kohlenstoffmonoxid (fachsprachlich Kohlenstoffmonooxid, gebräuchlich Kohlenmono-

xid) ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit der Summen-

formel CO. Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses sowie toxi-

sches Gas. Es entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von koh-

lenstoffhaltigen Stoffen bei unzureichender Sauerstoffzufuhr. 

Ottokraftstoffe bestehen aus einem Gemisch von Kohlenwasserstoffen. Es verbleiben 

auch nach der Verbrennung Kohlenwasserstoffe im Abgas. Zusammen mit Stickoxid 

(NOx) und Sonneneinstrahlung können sich diese Stoffe in schleimhautreizende organi-

sche Verbindungen umwandeln und maßgeblich das Entstehen des Sommersmog för-

dern. 

Im durchgeführten Test zeigte sich, dass die Komponenten CO sowie der HC- Wert 

durch den Zusatz mit dem BOR Produkt geringer waren als ohne den Zusatz. Die 

Öltemperatur war durch den Zusatz ebenfalls niedriger als beim Vergleichsaggregat. 
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Ein reduzierter CO und HC Wert hat einen geringeren Treibstoffverbrauch und bessere 

Emissionswerte zur Folge. Durch eine Verminderung der Motortemperatur kommt es zu 

einer längeren Lebensdauer des Motors da die Verschleißteile einer geringeren Rei-

bung unterliegen.  

Beim zweiten Versuch wurden die beiden Motoren ohne Motoröl gestartet. Nach dem 

Ausfall beider Motoren ließ sich nur mehr der Motor mit dem BOR Zusatz wieder starten 

und nach Zugabe des Motoröls lief der Motor akustisch wieder einwandfrei. Die durch-

geführten Abgasmessungen ergaben ein normales Schadstoffbild. 

 Der zweite Motor ließ sich nicht mehr starten, er war stecken geblieben und somit de-

fekt. 
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